
金門縣環保局 102 年 03 月份 
辦理各級學校連續供水設備飲水機水質採樣檢驗報告表 

採樣地點 日期 大腸 
桿菌群 採樣地點 日期 大腸 

桿菌群 
西口國小 
(辦公室) 102.03.04 <1 

金湖國中 
(活動室前) 102.03.06 <1 

烈嶼國中 
(801 班前左) 102.03.04 <1 

金湖國中 
(資訊教室前) 102.03.06 <1 

烈嶼國中 
(資訊圖書室前) 102.03.04 <1 

柏村國小 
(二年級教室前) 102.03.06 <1 

上岐國小 
(星星班前) 102.03.04 <1 

多年國小 
(辦公室) 102.03.06 <1 

卓環國小 
(五年級教室前) 102.03.04 <1 

安瀾國小 
(二年一班) 102.03.06 <1 

述美國小 
(女生廁所前) 102.03.05 <1 

金沙國中 
(播音班) 102.03.06 <1 

開瑄國小 
(幼小班前) 102.03.06 <1 

金沙國中 
(電器室旁) 102.03.06 <1 

正義國小 
(活動中心) 102.03.06 <1 

金沙國小 
(幼兒園茶水間) 102.03.06 <1 

中正國小 
（人事室前） 102.03.06 <1 

何浦國小 
(三年二班前) 102.03.06 <1 

中正國小 
（503 班旁） 102.03.06 <1 

金寧中小學 
(國小部旁) 102.03.06 <1 

金城幼稚園 
(1 樓警衛室旁) 102.03.06 <1 

金寧中小學 
(資源教室旁) 102.03.06 <1 

金城幼稚園 
(2 樓開水間) 102.03.06 <1 

古寧國小 
(辦公室) 102.03.06 <1 

金門高中 
(一年二班) 102.03.06 <1 

湖埔國小 
(一年一班前) 102.03.06 <1 

金門高中 
(一年二班) 102.03.06 <1 

賢庵國小 
(幼大班前) 102.03.06 <1 

金門高中 
(英文科辦公室) 102.03.06 <1 

古城國小 
(辦公室茶水間) 102.03.06 <1 

金城國中 
(視聽教室旁) 102.03.06 <1 

垵湖分校 
(辦公室) 102.03.06 <1 

金城國中 
(童訓教室前) 102.03.06 <1 

金門大學 
(圖書館 1 樓) 102.03.06 <1 

金湖國小 
(一年二班旁) 102.03.06 <1 

金門大學 
(圖書館 2 樓) 102.03.06 <1 

金門高職 
(輔導室旁) 102.03.06 <1 

金門大學 
(120 老師研究室) 102.03.06 <1 

金門高職 
(養殖科二前) 102.03.06 <1 

金門大學 
(海洋事務研究所) 102.03.06 <1 

金門高職 
(西餐暨烘培教室前) 102.03.06 <1 

金鼎國小 
(三年一班前) 102.03.06 <1 

一、環保署飲用水水質標準 ：大腸桿菌群：6 CFU╱100 毫升以下 
二、本結果僅供參考 
三、備註:(1)TNTC 代表為菌種數過多，無法計算 
         (2)不合格項目以**代表 

 


