
金門縣環保局104年03月辦理飲用水水質抽驗資料(各鄉鎮自來水16處)
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五、(1)大腸桿菌群表示單位：CFU/100mL

208 <5 9.33 0.65

7.8 0.53 110 35

0.70<5 102 37.6 265 530 0.31

790 0.34 0.60

(2)總菌落數表示單位：CFU/mL

(3)氫離子濃度指數表示單位：無單位

(4)濁度表示單位：NTU

(5)色度表示單位：鉑鈷

(6)其餘各項目表示單位：mg/L

326 <5 0.74 0.20

備註

一、 採樣日期：104年3月17~18日（后頭、龍蟠山、紅山、莒光、舊金城、金城、西浦頭、瓊林、昔果山、東堡溝、庵頂供水站、

          太湖、榮湖、美人山、述美國小、陽明加壓站、）。

二、 **表示未符合行政院環保署飲用水水質標準。

三、 ND表示檢驗值低於方法偵測極限。

四、採樣檢驗單位：台灣檢驗科技技股份有限公司。
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0.350.09 <0.20 15.8

檢測結果

1 龍蟠山 6.0 0.45 34.0 30 <5 41.2 <0.05 10.7 204 600 8.88 0.15
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