
檢測地點：金湖鎮太湖路2號
項次 項目 單位 管制標準 檢測值 偵測極限 項次 項目 單位 管制標準 檢測值 偵測極限 項次 項目 單位 管制標準 檢測值 偵測極限

1 鉛 mg/L 0.01 ND 0.000042 29 二甲苯 mg/L 10 - 0.00013 57 溴酸鹽 mg/L 0.01 - 0.00058

2 鎘 mg/L 0.005 ND 0.000015 30 順-1,2二氯乙烯 mg/L 0.07 - 0.000097 58 氰鹽 mg/L 0.05 - 0.00025

3 鉻 mg/L 0.05 0.00003 0.000024 31 反-1,2二氯乙烯 mg/L 0.1 - 0.000058 59 亞氯酸鹽 mg/L 1.0 ND 0.00072

4 鎳 mg/L 0.1 ND 0.000037 32 四氯乙烯 mg/L 0.005 - 0.000058 60 銦 mg/L 0.07 - 0.0000073

5 鋇 mg/L 2.0 0.0184 0.000034 33 甲苯 mg/L 1 - 0.00013 61 鉬 mg/L 0.07 - 0.000016

6 銻 mg/L 0.01 0.00002 0.000012 34 安殺番a mg/L - - 0.0000042 62 六價鉻 mg/L - - 0.00065

7 銀 mg/L 0.05 ND 0.000013 35 安殺番b mg/L - - 0.0000024 63 鎵 mg/L - - 0.000015

8 硒 mg/L 0.01 ND 0.000050 36 安殺番 mg/L 0.003 - 0.0000033 64 鉈 mg/L - - 0.0000072

9 砷 mg/L 0.01 0.00005 0.000020 37 靈丹 mg/L 0.0002 - 0.0000016 65 1,1-二氯乙烷 mg/L - - 0.000075

10 汞 mg/L 0.002 ND 0.000029 38 丁基拉草 mg/L 0.02 - 0.000012 66 1,2-二氯丙烷 mg/L - - 0.00013

11 鋁 mg/L 0.3 ND 0.0098 39 2,4-地 mg/L 0.07 - 0.000024 67 氯苯 mg/L - - 0.000070

12 三氯甲烷 mg/L - 0.00215 0.00013 40 巴拉刈 mg/L 0.01 - 0.00056 68 乙苯 mg/L - - 0.00012

13 二氯一溴甲烷 mg/L - 0.00152 0.000097 41 納乃得 mg/L 0.01 - 0.00012 69 苯乙烯 mg/L - - 0.00013

14 一氯二溴甲烷 mg/L - 0.00221 0.000060 42 加保扶 mg/L - - 0.00014 70 甲基第三丁基醚 mg/L - ND 0.000085

15 三溴甲烷 mg/L - 0.00355 0.000094 43 加保扶代謝物 mg/L - - 0.000093 71 甲醛 mg/L - - 0.00944

16 總三鹵甲烷 mg/L 0.08 0.00943 0.00019 44 加保扶總量 mg/L 0.02 - 0.00012 72 六氯苯 mg/L - - 0.00030

17 三氯乙烯 mg/L 0.005 - 0.000077 45 滅必蝨 mg/L 0.02 - 0.00010 73 六氯環戊二烯 mg/L - - 0.00066

18 四氯化碳 mg/L 0.005 - 0.000071 46 達馬松 mg/L 0.02 - 0.00010 74 壬基酚 mg/L - - 0.00053

19 1,1,1-三氯乙烯 mg/L 0.20 - 0.000060 47 大利松 mg/L 0.005 - 0.00012 75 雙酚A mg/L - - 0.00054

20 1,2-二氯乙烷 mg/L 0.005 - 0.000094 48 巴拉松 mg/L 0.02 - 0.00011 76

磷苯二甲酸二

(2-乙基己基)酯

(DEHP)

mg/L - - 0.00100

21 氯乙烯 mg/L 0.002 - 0.000086 49 一品松 mg/L 0.005 - 0.00018 77
磷苯二甲酸二

甲酯(DMP)
mg/L - - 0.00068

22 苯 mg/L 0.005 - 0.00011 50 亞素靈 mg/L 0.003 - 0.00014 78
磷苯二甲酸二

乙酯(DEP)
mg/L - - 0.00070

23 對-二氯苯 mg/L 0.075 - 0.00010 51 一氯乙酸 mg/L - - 0.00061 79
磷苯二甲酸二

丁酯(DBP)
mg/L - - 0.00070

24 1,1-二氯乙烯 mg/L 0.007 - 0.000056 52 二氯乙酸 mg/L - - 0.00065 80
磷苯二甲酸丁

基苯甲酯(BBP)
mg/L - - 0.00076

25 二氯甲烷 mg/L 0.02 - 0.00018 53 三氯乙酸 mg/L - - 0.00046 81
鄰苯二甲酸二

辛酯(DNOP)
mg/L - - 0.0011

26 鄰-二氯苯 mg/L 0.6 - 0.000098 54 一溴乙酸 mg/L - - 0.00072 82
 糞便性大腸桿

菌群
CFU/100mL - - -

27 間,對-二甲苯 mg/L - - 0.00017 55 二溴乙酸 mg/L - - 0.00058 83 大腸桿菌 CFU/100mL - - -

28 鄰-二甲苯 mg/L - - 0.000088 56 鹵乙酸類 mg/L 0.060 - 0.00151 84 微囊藻毒LR型 μg/L - - 0.001

飲用水較難檢測報告(105年度)



檢測地點：金湖鎮下莊光武路9號 檢測地點：金城鎮浦邊26號旁 檢測地點：金寧鄉桃園路(金門酒廠金寧廠對面)

項次 項目 單位 管制標準 檢測值 偵測極限 項次 項目 單位 管制標準 檢測值 偵測極限 項次 項目 單位 管制標準 檢測值 偵測極限

1 鉛 mg/L 0.01 ND 0.000042 1 鉛 mg/L 0.01 0.00016 0.000042 1 鉛 mg/L 0.01 0.00016 0.000042

2 鎘 mg/L 0.005 ND 0.000015 2 鎘 mg/L 0.005 0.00002 0.000015 2 鎘 mg/L 0.005 ND 0.000015

3 鉻 mg/L 0.05 0.00008 0.000024 3 鉻 mg/L 0.05 0.00019 0.000024 3 鉻 mg/L 0.05 0.00028 0.000024

4 鎳 mg/L 0.1 ND 0.000037 4 鎳 mg/L 0.1 0.00176 0.000037 4 鎳 mg/L 0.1 0.00118 0.000037

5 鋇 mg/L 2.0 0.0163 0.000034 5 鋇 mg/L 2.0 0.0624 0.000034 5 鋇 mg/L 2.0 0.0592 0.000034

6 銻 mg/L 0.01 0.00003 0.000012 6 銻 mg/L 0.01 ND 0.000012 6 銻 mg/L 0.01 ND 0.000012

7 銀 mg/L 0.05 0.00002 0.000013 7 銀 mg/L 0.05 0.00003 0.000013 7 銀 mg/L 0.05 0.00003 0.000013

8 硒 mg/L 0.01 ND 0.000050 8 硒 mg/L 0.01 0.00031 0.000050 8 硒 mg/L 0.01 0.00031 0.000050

9 砷 mg/L 0.01 0.00012 0.000020 9 砷 mg/L 0.01 0.00005 0.000020 9 砷 mg/L 0.01 0.00003 0.000020

10 汞 mg/L 0.002 ND 0.000029 10 汞 mg/L 0.002 0.00007 0.000029 10 汞 mg/L 0.002 0.00005 0.000029

11 鋁 mg/L 0.3 0.030 0.0098 11 鋁 mg/L 0.3 ND 0.0098 11 鋁 mg/L 0.3 ND 0.0098

12 三氯甲烷 mg/L - 0.00163 0.00013 12 三氯甲烷 mg/L - ND 0.00013 12 三氯甲烷 mg/L - ND 0.00013

13 二氯一溴甲烷 mg/L - 0.00187 0.000097 13 二氯一溴甲烷 mg/L - 0.00016 0.000097 13 二氯一溴甲烷 mg/L - 0.00014 0.000097

14 一氯二溴甲烷 mg/L - 0.00545 0.000060 14 一氯二溴甲烷 mg/L - 0.00026 0.000060 14 一氯二溴甲烷 mg/L - 0.00036 0.000060

15 三溴甲烷 mg/L - 0.0137 0.000094 15 三溴甲烷 mg/L - ND 0.000094 15 三溴甲烷 mg/L - 0.00039 0.000094

16 總三鹵甲烷 mg/L 0.08 0.0226 0.00019 16 總三鹵甲烷 mg/L 0.08 0.00053 0.00019 16 總三鹵甲烷 mg/L 0.08 0.00096 0.00019

17 三氯乙烯 mg/L 0.005 - 0.000077 17 三氯乙烯 mg/L 0.005 - 0.000077 17 三氯乙烯 mg/L 0.005 - 0.000077

18 四氯化碳 mg/L 0.005 - 0.000071 18 四氯化碳 mg/L 0.005 - 0.000071 18 四氯化碳 mg/L 0.005 - 0.000071

19 1,1,1-三氯乙烯 mg/L 0.20 - 0.000060 19 1,1,1-三氯乙烯 mg/L 0.20 - 0.000060 19 1,1,1-三氯乙烯 mg/L 0.20 - 0.000060

20 1,2-二氯乙烷 mg/L 0.005 - 0.000094 20 1,2-二氯乙烷 mg/L 0.005 - 0.000094 20 1,2-二氯乙烷 mg/L 0.005 - 0.000094

21 氯乙烯 mg/L 0.002 - 0.000086 21 氯乙烯 mg/L 0.002 - 0.000086 21 氯乙烯 mg/L 0.002 - 0.000086

22 苯 mg/L 0.005 - 0.00011 22 苯 mg/L 0.005 - 0.00011 22 苯 mg/L 0.005 - 0.00011

23 對-二氯苯 mg/L 0.075 - 0.00010 23 對-二氯苯 mg/L 0.075 - 0.00010 23 對-二氯苯 mg/L 0.075 - 0.00010

24 1,1-二氯乙烯 mg/L 0.007 - 0.000056 24 1,1-二氯乙烯 mg/L 0.007 - 0.000056 24 1,1-二氯乙烯 mg/L 0.007 - 0.000056

25 二氯甲烷 mg/L 0.02 - 0.00018 25 二氯甲烷 mg/L 0.02 - 0.00018 25 二氯甲烷 mg/L 0.02 - 0.00018

26 鄰-二氯苯 mg/L 0.6 - 0.000098 26 鄰-二氯苯 mg/L 0.6 - 0.000098 26 鄰-二氯苯 mg/L 0.6 - 0.000098

27 間,對-二甲苯 mg/L - - 0.00017 27 間,對-二甲苯 mg/L - - 0.00017 27 間,對-二甲苯 mg/L - - 0.00017

28 鄰-二甲苯 mg/L - - 0.000088 28 鄰-二甲苯 mg/L - - 0.000088 28 鄰-二甲苯 mg/L - - 0.000088

飲用水較難檢測報告(105年度)



檢測地點：金沙鎮環島北路4段465號
項次 項目 單位 管制標準 檢測值 偵測極限 項次 項目 單位 管制標準 檢測值 偵測極限 項次 項目 單位 管制標準 檢測值 偵測極限

1 鉛 mg/L 0.01 0.00005 0.000042 29 二甲苯 mg/L 10 <0.00013 0.00013 57 溴酸鹽 mg/L 0.01 ND 0.00058

2 鎘 mg/L 0.005 ND 0.000015 30 順-1,2二氯乙烯 mg/L 0.07 ND 0.000097 58 氰鹽 mg/L 0.05 - 0.00025

3 鉻 mg/L 0.05 ND 0.000024 31 反-1,2二氯乙烯 mg/L 0.1 ND 0.000058 59 亞氯酸鹽 mg/L 1.0 ND 0.00072

4 鎳 mg/L 0.1 0.00037 0.000037 32 四氯乙烯 mg/L 0.005 ND 0.000058 60 銦 mg/L 0.07 - 0.0000073

5 鋇 mg/L 2.0 0.00153 0.000034 33 甲苯 mg/L 1 ND 0.00013 61 鉬 mg/L 0.07 - 0.000016

6 銻 mg/L 0.01 0.00002 0.000012 34 安殺番a mg/L - - 0.0000042 62 六價鉻 mg/L - - 0.00065

7 銀 mg/L 0.05 ND 0.000013 35 安殺番b mg/L - - 0.0000024 63 鎵 mg/L - - 0.000015

8 硒 mg/L 0.01 ND 0.000050 36 安殺番 mg/L 0.003 - 0.0000033 64 鉈 mg/L - - 0.0000072

9 砷 mg/L 0.01 0.00006 0.000020 37 靈丹 mg/L 0.0002 - 0.0000016 65 1,1-二氯乙烷 mg/L - ND 0.000075

10 汞 mg/L 0.002 ND 0.000029 38 丁基拉草 mg/L 0.02 - 0.000012 66 1,2-二氯丙烷 mg/L - ND 0.00013

11 鋁 mg/L 0.3 ND 0.0098 39 2,4-地 mg/L 0.07 - 0.000024 67 氯苯 mg/L - ND 0.000070

12 三氯甲烷 mg/L - 0.00243 0.00013 40 巴拉刈 mg/L 0.01 - 0.00056 68 乙苯 mg/L - ND 0.00012

13 二氯一溴甲烷 mg/L - 0.00221 0.000097 41 納乃得 mg/L 0.01 - 0.00012 69 苯乙烯 mg/L - ND 0.00013

14 一氯二溴甲烷 mg/L - 0.00223 0.000060 42 加保扶 mg/L - - 0.00014 70 甲基第三丁基醚 mg/L - ND 0.000085

15 三溴甲烷 mg/L - 0.00053 0.000094 43 加保扶代謝物 mg/L - - 0.000093 71 甲醛 mg/L - - 0.00944

16 總三鹵甲烷 mg/L 0.08 0.00740 0.00019 44 加保扶總量 mg/L 0.02 - 0.00012 72 六氯苯 mg/L - ND 0.00030

17 三氯乙烯 mg/L 0.005 ND 0.000077 45 滅必蝨 mg/L 0.02 - 0.00010 73 六氯環戊二烯 mg/L - ND 0.00066

18 四氯化碳 mg/L 0.005 ND 0.000071 46 達馬松 mg/L 0.02 - 0.00010 74 壬基酚 mg/L - ND 0.00053

19 1,1,1-三氯乙烯 mg/L 0.20 ND 0.000060 47 大利松 mg/L 0.005 - 0.00012 75 雙酚A mg/L - ND 0.00054

20 1,2-二氯乙烷 mg/L 0.005 ND 0.000094 48 巴拉松 mg/L 0.02 - 0.00011 76

磷苯二甲酸二

(2-乙基己基)酯

(DEHP)

mg/L - ND 0.00100

21 氯乙烯 mg/L 0.002 ND 0.000086 49 一品松 mg/L 0.005 - 0.00018 77
磷苯二甲酸二

甲酯(DMP)
mg/L - ND 0.00068

22 苯 mg/L 0.005 ND 0.00011 50 亞素靈 mg/L 0.003 - 0.00014 78
磷苯二甲酸二

乙酯(DEP)
mg/L - ND 0.00070

23 對-二氯苯 mg/L 0.075 ND 0.00010 51 一氯乙酸 mg/L - 0.00129 0.00061 79
磷苯二甲酸二

丁酯(DBP)
mg/L - ND 0.00070

24 1,1-二氯乙烯 mg/L 0.007 ND 0.000056 52 二氯乙酸 mg/L - 0.00142 0.00065 80
磷苯二甲酸丁

基苯甲酯(BBP)
mg/L - ND 0.00076

25 二氯甲烷 mg/L 0.02 0.00018 0.00018 53 三氯乙酸 mg/L - ND 0.00046 81
鄰苯二甲酸二

辛酯(DNOP)
mg/L - ND 0.0011

26 鄰-二氯苯 mg/L 0.6 ND 0.000098 54 一溴乙酸 mg/L - ND 0.00072 82
 糞便性大腸桿

菌群
CFU/100mL - - -

27 間,對-二甲苯 mg/L - ND 0.00017 55 二溴乙酸 mg/L - 0.00129 0.00058 83 大腸桿菌 CFU/100mL - - -

28 鄰-二甲苯 mg/L - ND 0.000088 56 鹵乙酸類 mg/L 0.060 0.00459 0.00151 84 微囊藻毒LR型 μg/L - ND 0.001

飲用水較難檢測報告(105年度)



檢測地點：金沙鎮西園1-8號
項次 項目 單位 管制標準 檢測值 偵測極限 項次 項目 單位 管制標準 檢測值 偵測極限 項次 項目 單位 管制標準 檢測值 偵測極限

1 鉛 mg/L 0.01 0.00014 0.000042 29 二甲苯 mg/L 10 - 0.00013 57 溴酸鹽 mg/L 0.01 ND 0.00058

2 鎘 mg/L 0.005 ND 0.000015 30 順-1,2二氯乙烯 mg/L 0.07 - 0.000097 58 氰鹽 mg/L 0.05 - 0.00025

3 鉻 mg/L 0.05 0.00002 0.000024 31 反-1,2二氯乙烯 mg/L 0.1 - 0.000058 59 亞氯酸鹽 mg/L 1.0 - 0.00072

4 鎳 mg/L 0.1 0.00014 0.000037 32 四氯乙烯 mg/L 0.005 - 0.000058 60 銦 mg/L 0.07 - 0.0000073

5 鋇 mg/L 2.0 0.00198 0.000034 33 甲苯 mg/L 1 - 0.00013 61 鉬 mg/L 0.07 - 0.000016

6 銻 mg/L 0.01 0.00002 0.000012 34 安殺番a mg/L - - 0.0000042 62 六價鉻 mg/L - - 0.00065

7 銀 mg/L 0.05 ND 0.000013 35 安殺番b mg/L - - 0.0000024 63 鎵 mg/L - - 0.000015

8 硒 mg/L 0.01 ND 0.000050 36 安殺番 mg/L 0.003 - 0.0000033 64 鉈 mg/L - - 0.0000072

9 砷 mg/L 0.01 0.00007 0.000020 37 靈丹 mg/L 0.0002 - 0.0000016 65 1,1-二氯乙烷 mg/L - - 0.000075

10 汞 mg/L 0.002 ND 0.000029 38 丁基拉草 mg/L 0.02 - 0.000012 66 1,2-二氯丙烷 mg/L - - 0.00013

11 鋁 mg/L 0.3 ND 0.0098 39 2,4-地 mg/L 0.07 - 0.000024 67 氯苯 mg/L - - 0.000070

12 三氯甲烷 mg/L - 0.00241 0.00013 40 巴拉刈 mg/L 0.01 - 0.00056 68 乙苯 mg/L - - 0.00012

13 二氯一溴甲烷 mg/L - 0.00223 0.000097 41 納乃得 mg/L 0.01 - 0.00012 69 苯乙烯 mg/L - - 0.00013

14 一氯二溴甲烷 mg/L - 0.00228 0.000060 42 加保扶 mg/L - - 0.00014 70 甲基第三丁基醚 mg/L - - 0.000085

15 三溴甲烷 mg/L - 0.00055 0.000094 43 加保扶代謝物 mg/L - - 0.000093 71 甲醛 mg/L - - 0.00944

16 總三鹵甲烷 mg/L 0.08 0.00747 0.00019 44 加保扶總量 mg/L 0.02 - 0.00012 72 六氯苯 mg/L - - 0.00030

17 三氯乙烯 mg/L 0.005 - 0.000077 45 滅必蝨 mg/L 0.02 - 0.00010 73 六氯環戊二烯 mg/L - - 0.00066

18 四氯化碳 mg/L 0.005 - 0.000071 46 達馬松 mg/L 0.02 - 0.00010 74 壬基酚 mg/L - - 0.00053

19 1,1,1-三氯乙烯 mg/L 0.20 - 0.000060 47 大利松 mg/L 0.005 - 0.00012 75 雙酚A mg/L - - 0.00054

20 1,2-二氯乙烷 mg/L 0.005 - 0.000094 48 巴拉松 mg/L 0.02 - 0.00011 76

磷苯二甲酸二

(2-乙基己基)酯

(DEHP)

mg/L - - 0.00100

21 氯乙烯 mg/L 0.002 - 0.000086 49 一品松 mg/L 0.005 - 0.00018 77
磷苯二甲酸二

甲酯(DMP)
mg/L - - 0.00068

22 苯 mg/L 0.005 - 0.00011 50 亞素靈 mg/L 0.003 - 0.00014 78
磷苯二甲酸二

乙酯(DEP)
mg/L - - 0.00070

23 對-二氯苯 mg/L 0.075 - 0.00010 51 一氯乙酸 mg/L - 0.00527 0.00061 79
磷苯二甲酸二

丁酯(DBP)
mg/L - - 0.00070

24 1,1-二氯乙烯 mg/L 0.007 - 0.000056 52 二氯乙酸 mg/L - 0.0140 0.00065 80
磷苯二甲酸丁

基苯甲酯(BBP)
mg/L - - 0.00076

25 二氯甲烷 mg/L 0.02 - 0.00018 53 三氯乙酸 mg/L - 0.00104 0.00046 81
鄰苯二甲酸二

辛酯(DNOP)
mg/L - - 0.0011

26 鄰-二氯苯 mg/L 0.6 - 0.000098 54 一溴乙酸 mg/L - ND 0.00072 82
 糞便性大腸桿

菌群
CFU/100mL - - -

27 間,對-二甲苯 mg/L - - 0.00017 55 二溴乙酸 mg/L - 0.00256 0.00058 83 大腸桿菌 CFU/100mL - - -

28 鄰-二甲苯 mg/L - - 0.000088 56 鹵乙酸類 mg/L 0.060 0.0233 0.00151 84 微囊藻毒LR型 μg/L - - 0.001

飲用水較難檢測報告(105年度)



檢測地點：烈嶼鄉紅山頂
項次 項目 單位 管制標準 檢測值 偵測極限 項次 項目 單位 管制標準 檢測值 偵測極限 項次 項目 單位 管制標準 檢測值 偵測極限

1 鉛 mg/L 0.01 ND 0.000042 29 二甲苯 mg/L 10 - 0.00013 57 溴酸鹽 mg/L 0.01 - 0.00058

2 鎘 mg/L 0.005 ND 0.000015 30 順-1,2二氯乙烯 mg/L 0.07 - 0.000097 58 氰鹽 mg/L 0.05 - 0.00025

3 鉻 mg/L 0.05 0.00018 0.000024 31 反-1,2二氯乙烯 mg/L 0.1 - 0.000058 59 亞氯酸鹽 mg/L 1.0 ND 0.00072

4 鎳 mg/L 0.1 0.00088 0.000037 32 四氯乙烯 mg/L 0.005 - 0.000058 60 銦 mg/L 0.07 - 0.0000073

5 鋇 mg/L 2.0 0.0744 0.000034 33 甲苯 mg/L 1 - 0.00013 61 鉬 mg/L 0.07 - 0.000016

6 銻 mg/L 0.01 0.00005 0.000012 34 安殺番a mg/L - - 0.0000042 62 六價鉻 mg/L - - 0.00065

7 銀 mg/L 0.05 ND 0.000013 35 安殺番b mg/L - - 0.0000024 63 鎵 mg/L - - 0.000015

8 硒 mg/L 0.01 0.00072 0.000050 36 安殺番 mg/L 0.003 - 0.0000033 64 鉈 mg/L - - 0.0000072

9 砷 mg/L 0.01 0.00043 0.000020 37 靈丹 mg/L 0.0002 - 0.0000016 65 1,1-二氯乙烷 mg/L - - 0.000075

10 汞 mg/L 0.002 ND 0.000029 38 丁基拉草 mg/L 0.02 - 0.000012 66 1,2-二氯丙烷 mg/L - - 0.00013

11 鋁 mg/L 0.3 ND 0.0098 39 2,4-地 mg/L 0.07 - 0.000024 67 氯苯 mg/L - - 0.000070

12 三氯甲烷 mg/L - 0.00448 0.00013 40 巴拉刈 mg/L 0.01 - 0.00056 68 乙苯 mg/L - - 0.00012

13 二氯一溴甲烷 mg/L - 0.00552 0.000097 41 納乃得 mg/L 0.01 - 0.00012 69 苯乙烯 mg/L - - 0.00013

14 一氯二溴甲烷 mg/L - 0.00527 0.000060 42 加保扶 mg/L - - 0.00014 70 甲基第三丁基醚 mg/L - - 0.000085

15 三溴甲烷 mg/L - 0.00099 0.000094 43 加保扶代謝物 mg/L - - 0.000093 71 甲醛 mg/L - - 0.00944

16 總三鹵甲烷 mg/L 0.08 0.0163 0.00019 44 加保扶總量 mg/L 0.02 - 0.00012 72 六氯苯 mg/L - - 0.00030

17 三氯乙烯 mg/L 0.005 - 0.000077 45 滅必蝨 mg/L 0.02 - 0.00010 73 六氯環戊二烯 mg/L - - 0.00066

18 四氯化碳 mg/L 0.005 - 0.000071 46 達馬松 mg/L 0.02 - 0.00010 74 壬基酚 mg/L - - 0.00053

19 1,1,1-三氯乙烯 mg/L 0.20 - 0.000060 47 大利松 mg/L 0.005 - 0.00012 75 雙酚A mg/L - - 0.00054

20 1,2-二氯乙烷 mg/L 0.005 - 0.000094 48 巴拉松 mg/L 0.02 - 0.00011 76

磷苯二甲酸二

(2-乙基己基)酯

(DEHP)

mg/L - - 0.00100

21 氯乙烯 mg/L 0.002 - 0.000086 49 一品松 mg/L 0.005 - 0.00018 77
磷苯二甲酸二

甲酯(DMP)
mg/L - - 0.00068

22 苯 mg/L 0.005 - 0.00011 50 亞素靈 mg/L 0.003 - 0.00014 78
磷苯二甲酸二

乙酯(DEP)
mg/L - - 0.00070

23 對-二氯苯 mg/L 0.075 - 0.00010 51 一氯乙酸 mg/L - - 0.00061 79
磷苯二甲酸二

丁酯(DBP)
mg/L - - 0.00070

24 1,1-二氯乙烯 mg/L 0.007 - 0.000056 52 二氯乙酸 mg/L - - 0.00065 80
磷苯二甲酸丁

基苯甲酯(BBP)
mg/L - - 0.00076

25 二氯甲烷 mg/L 0.02 - 0.00018 53 三氯乙酸 mg/L - - 0.00046 81
鄰苯二甲酸二

辛酯(DNOP)
mg/L - - 0.0011

26 鄰-二氯苯 mg/L 0.6 - 0.000098 54 一溴乙酸 mg/L - - 0.00072 82
 糞便性大腸桿

菌群
CFU/100mL - - -

27 間,對-二甲苯 mg/L - - 0.00017 55 二溴乙酸 mg/L - - 0.00058 83 大腸桿菌 CFU/100mL - - -

28 鄰-二甲苯 mg/L - - 0.000088 56 鹵乙酸類 mg/L 0.060 - 0.00151 84 微囊藻毒LR型 μg/L - - 0.001

飲用水較難檢測報告(105年度)


