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受驗單位 檢  測   項  目 
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水質標準 0.2~1.0 6.0~8.5 － 2 5 500 300 100 6 250 － 10 0.1 0.1 

單位 mg/L — ℃ NTU 
鉑鈷 

單位 
mg/L mg/L 

CFU 

/mL 

MPN 

/100mL 
mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

莒光 

水塔 
0.65 8.1 20.2 0.10 ＜5 120 50.0 ＜1 ＜1 17.7 1.2 2.15 0.01 0.01 

舊金城 

水塔 
0.54 7.8 21.5 0.10 ＜5 119 49.4 ＜1 ＜1 17.7 1.2 2.10 0.01 0.01 

珠浦西路 50巷 

9弄 2號 
0.55 7.8 21.0 0.05 ＜5 120 50.0 ＜1 ＜1 13.8 1.2 2.17 0.01 0.01 

金城 

水塔 
0.56 7.8 20.8 0.10 ＜5 115 46.2 1 ＜1 15.8 1.2 2.20 0.01 0.01 

西浦頭 

水塔 
0.47 7.9 23.3 0.10 ＜5 126 48.0 1 ＜1 13.8 1.1 2.18 0.01 0.02 

昔果山水塔 0.50 7.7 20.2 0.05 ＜5 114 48.5 1 ＜1 15.8 1.1 2.28 0.01 0.01 

紅山 

淨水場 
0.61 8.0 22.2 0.20 ＜5 119 61.8 1 ＜1 21.7 1.2 2.50 0.01 0.02 

龍蟠山 

供水站 
0.40 7.8 21.3 0.10 ＜5 97.0 60.2 ＜1 ＜1 23.7 1.2 2.50 0.01 0.01 

后頭 

供水站 - 6.9 22.4 0.10 ＜5 12.0 1.4 ＜1 ＜1  3.4 ND 0.05 0.01 0.01 

擎天 

水塔 
0.60 7.5 20.9 0.10 ＜5 111 62.2 2 ＜1 20.7 ＜1 2.30 0.01 0.01 

洋山 

淨水場 
0.30 7.6 20.1 0.05 ＜5 103 59.4 3 ＜1 17.7 1.2 2.48 0.01 0.02 

榮湖 

淨水場 
0.66 7.6 20.3 0.05 ＜5 101 50.8 2 ＜1 18.7 ＜1 2.40 0.01 0.01 

述美 國小 0.54 7.7 23.2 0.10 ＜5 125 54.9 2 ＜1 19.7 ＜1 2.40 0.01 0.01 

美人山水塔 0.48 7.8 21.9 0.10 ＜5 216 41.1 1 ＜1 21.7 1.1 2.30 0.01 0.01 

海水 

淡化廠 
0.32 7.8 21.2 0.05 ＜5 311 52.5 ＜1 ＜1 187 ND ND 0.01 0.01 

太湖 

淨水場 
0.53 7.8 21.5 0.10 ＜5 175 48.0 2 ＜1 59.1 1.3 ＜1 0.01 0.01 

陽明 

高架 
0.45 8.0 22.4 0.10 ＜5 138 48.0 3 ＜1 55.2 ＜1 ＜1 0.01 0.01 

備  註 

1.資料來源依據清水水質檢驗之結果紀錄編製。 

2.超過飲用水水質標準者，以陰影表示。 

3.採樣日期：113年 12月 02.03.04日。 

4. *為認證核可檢項。 

  
 


