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受驗單位 檢  測   項  目 
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水源水質標準 － － －  
－ 

 
－ 20,000 4 25 － 1.0 － － 

單位 － ℃ NTU mg/L mg/L 
MPN 

/100mL 
mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

大陸引水海管 7.7 -- 5.4 76.0 108 1.7×10
2
 -- 5.0 6.4 0.05 2.7 13.4 

瓊林水庫 9.6 32.2 23 264 121 7.3×10
2
 -- 37.0 10.1 0.09 0.7 84.4 

蘭湖水庫 9.4 32.0 36 212 86.0 2.0×10
3
 -- 39.0 9.4 0.04 0.6 125 

擎天水庫 9.7 30.8 26 206 94.9 2.4×10
4
 -- 21.0 

10.

0 
0.03 0.6 62.0 

金沙水庫 9.5 32.6 8.1 263 156 2.4×10
4
 -- 30.0 9.4 ND 0.6 81.6 

榮湖水庫 9.5 32.1 37 443 200 2.4×10
4
 -- 31.0 10.3 0.09 0.7 166 

山西水庫 8.6 31.9 1.4 168 169 6.1×10
3 

-- 19.0 7.8 ND 0.7 49.2 

田浦水庫 9.2 31.9 10 222 102 4.1×10
3
 -- 28.0 9.6 ND 0.6 74.8 

陽明水庫 9.8 32.0 20 130 73.2 5.2×10
3 

-- 37.0 8.6 0.11 0.5 46.7 

金湖水庫 8.7 31.9 2.5 2330 565 3.4×10
3 

-- 44.0 8.8 0.03 0.5 1160 

太湖水庫 9.4 31.9 23 212 138 2.4×10
4
 -- 33.0 11.1 ND 0.7 71.2 

蓮湖水庫 8.8 31.4 5.7 288 168 7.3×10
3
 -- 39.0 9.9 ND 0.4 95.2 

菱湖水庫 8.3 31.3 6.9 228 144 1.3×10
4
 -- 31.0 7.0 ND 0.6 78.8 

西湖水庫 9.5 33.7 45 700 167 1.5×10
3
 -- 37.0 9.6 0.08 0.7 376 

             

備  註 

1.資料來源依據原水水質檢驗之結果紀錄編製。 

2.超過水源標準者，以陰影表示。 

3.採樣日期：114年 06月 11 日。 

4. *為認證核可檢項。 

5.總有機碳分析儀故障，檢驗暫停乙次。 

 
 


